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Antalya Halk Saglig: Madurlagu
Antalya Halk Saghgi Laboratuvari

TL Sailik Baanhl AN ALi Z RAPORU

Konu : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi Sayfa No: 1/1

Protokol ﬂo . : 2014.-42 o 24.01.2014 !Il
Numunenin Gelis Sebebi : DENETIM IZLEME

Numuneyi Génderen Kisi / Kurum / Kurulug : ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGU ANTALYA.

Numunenin Alindi§i Adres - Yer ve Tarih : DOSEMEALTI / ANTALYA - SEBEKEDEN - 10.01.2014

Numunenin Sahibi : ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGU(ANTALYA)

Numunenin Adi - Cinsi - Markasi - Uretici Firma : 1 igme - Kullanma Suyu

Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi - Miktari : Kurum Numune Kabi - - 5L-1.5Lx2-1Lx2-500cc

ilgili Yazi Tarih ve Sayisi :09.01.2014/140033 Numunenin Uretim ve Son Kullanma Tarihi

Numune Parti - Seri No : Tutanak Sézlesme Tarih ve No Mihir Durumu  : YOK

Makbuz / Dekont Tarih ve No -0 Numunenin Durumu :

Analizin Baslama ve Bitis Tarihi : 10.01.2014 - 24.01.2014 Numunenin Laboratuvara Gelis Tarihi :10.01.2014

Analizler Birimi Metot-Cihaz Tayin Limiti Mevzuat Degeri Analiz Sonuglan

Mikrobiyolojik Parametreler
Koliform Bakteri cfu/100 mL TS EN ISO 9308-1 0 0
Escherichia coli cfu/100 mL TS EN ISO 9308-1 0 0
Fekal Streptokok (Enterokok) cfu/100 mL TS EN ISO 7899-2 0 0

Kimyasal Parametreler
Nitrit mg/L ISO 10304-1 <0,5 0,01
Nitrat mg/L 1ISO 10304-1 <50 4,19
Bromat ug/L TS EN ISO 15061 <10 0,01
Florur mg/L ISO 10304-1 =1,5 0,13
Siyanur ug/L Spektrofotometrik <50 <1
Kadmiyum ug/L 1ISO 11885 <5 <0,59
Krom ug/L 1ISO 11885 <50 <1,02
Bakir ug/L 1ISO 11885 <2000 14,34
Nikel Mg/L 1ISO 11885 <20 <1,32
Kursun ug/L 1ISO 11885 <10 <7,34
Bor mg/L 1ISO 11885 <1 0,02
Arsenik ua/L ICP-Hidrur <10 5,81
Antimon ug/L ICP-Hidrur <5 0,17
Selenyum ug/L ICP-Hidriir <10 0,51
Civa ug/L ICP-Hidrtir <1 0,01
Benzen ug/L EPA 8260B <1 Tespit Edilmedi
Benzo (a) piren ug/L EPA 550.1 <0,01 Tespit Edilmedi
Tetrakloreten ve Trikloreten ug/L EPA 8260B <10 Tespit Edilmedi
Trihalometanlar - Toplam ug/L EPA 8260B <100 Tespit Edilmedi
Vinil Klorir pg/L EPA 8260B <0,5 Tespit Edilmedi
Akrilamid pg/L EPA 8316 <0,1 Tespit Edilmedi
1, 2 - Dikloretan ug/L EPA 8260B : <3 Tespit Edilmedi
Epikloridin pg/L EPA 8260B <0,1 Tespit Edilmedi
Pestisitler pg/L EPA 8081A <0,1 Tespit Edilmedi
Toplam Pestisitler pg/L EPA 8081A <0,5 Tespit Edilmedi
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar pg/L EPA 550.1 <0,1 Tespit Edilmedi

Analizi yapilan su numunesinin, bakilan parametreler agisindan "insani Tiiketim Amagl Sular Hakkindaki Y6netmelik"

Degerlendirme kriferlerine UYGUN oldugunu bildirir rapordur.

Kimya Mk Uzm. Dr. Senay(TUGLU
Kimya ™B6lum Sorumlusu Mikrobiyoloji Boki
Aglk!amalar:

olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun Iarlk kabul égnlm@tir A -y ~ TKEDY : Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degisim yok.
-Bu lar ve goriigler y belirtilen igin lidir. imzasiz ve miihii iizraporlar gegersizdir. ~ . . kob (cfu) : Koloni olusturan birim (colony forming unit)
-Bu raporun hxgblr bélumi tek bagina veya ayri ayr kullanilamaz ve Amalya HSK'nun yazili izni mgdan gn§alt|mmaz 3

Adres: Soguksu Mah Kaznm Karabek;r Cad No: 15 (Defterdarlik Yani) ANTALYA
N » Web adresi’ http Ihwww.antalyahsm.gov.ir
Form No: F108 / AHSL / 00 Tel 01 (242 ) 237 0390-91-92 Faks: 0 (242) 237 04 10




