ANTALYAHALK SAGLIGI MUDURLUGU - ANTALYA
HALK SAGLIGI LABORATUVARI

00017996154
AN | 29.1.2016
R, ﬁ“‘\.o

e
ANTALYA
ORGANIZE
SANAYI
BOLGE

Sayi  :  36134735/602.04.02 S 229
Konu : Analiz Raporu

|
ANTALYA VALILiGI
Halk Saghg Miidiirliigii

ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGUNE
ANTALYA

Ilgi:  13.01.2016 tarihli ve 54 sayili yaziniz.

Miidiirliigiimiiz Halk Saglig1 Laboratuvarma ilgi tarih ve sayil1 yazinizla gondermis
oldugunuz igme-kullanma suyuna ait numunelerin analizleri yapilmig olup, analiz raporu
yazimiz ekinde gonderilmistir.

Bilgilerinize rica ederim.

Tahir TURKMEN

Miidiir a.
Halk Sagligi Miidiir Yardimcist

EKLER:
1- Analiz Raporu (3 Sayfa)

Antalya Halk Saglig1 Laboratuvari-Soguksu Mah. Kazim Karabekir Cad. Defterdarlik Arkasi - Muratpasa /
ANTALYA

Tel: 0242 237 96 00 Dahili:4442

Evrakin elektronik imzali suretine http:/e-belge.saglik.gov.tr adresinden ccb9bdb0-ablc-46¢7-a6aa-494e71c¢10£36 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore glivenli elektronik imza ile imzalanmustir.




ANTALYA HALK SAGLIGI MUDURLUGU
HALK SAGLIGI LABORATUVARI

T.C. Sagik Bakanhg: ANALIZ RAPORU .

Konu : IGME KULLANMA SUYU SayfaNo  :1/3

Protokol No : 158707 Tarih 22.01.2016
Numunenin Gelis Sebebi : DENETIM IZLEMESI
Numuneyi Génderen Kurum/Kurulug/Kisi  : ORGANIZE SANAY| BOLGE MUDURLUGU(ANTALYA) m
Numunenin Alindigi Adres - Yer ve Tarih : SEBEKEDEN
Numunenin Sahibi - Adresi : ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU(ANTALYA) DOSEMEALTI-ANTALYA
Fatura Sahibi * ORGANIZE SANAY| BOLGE MUDURLUGU(ANTALYA) ORGANIZE SANAYI BOLGE

MUDURLUGU DOSEMEALTI- ANTALYAANTALYA

Numunenin Adi-Cinsi-Markasi-Uretici Firma : Kurum Numune Kabi
Numunenin Gelig Sekli ve Etiketi - Miktari  : 4X1,5LT-1LT-500CC
lgi Yazi Tarih ve Sayisi : 13.01.2016 - 54 Numunenin Uretim Tarihi ve Son Kullanma Tar. : /
Numune Parti -Seri No. : Tutanak/Sézlesme Tarih ve No. -Muhiir Durumu: - Mihirstz
Makbuz / Dekont Tarih ve No. : Numunenin Durumu : Uygun
Analizin Baglama ve Bitig Tarihi : 13.01.2016 18.01.2016 Numunenin Laboratuvara Gelis Tarihi : 13.01.2016
Analizler Birim Metod/Cihaz Tayin Limiti Mevzuat Degeri Analiz Sonugclari
Kimyasal Parametreler ,
Siyanir pg/L Tarbidimetrik <50 <5
Bor (B) mg/L ICP-MS In-house Method 0.004 <1 0.131
Aliiminyum (Al) ug/L ICP-MS In-house Method 0.479 <200 3.358
Krom (Cr) Mg/l ICP-MS In-house Method 0.023 <50 <0.023
Demir (Fe) pg/L ICP-MS In-house Method 0.162 <200 17.834
Nikel (Ni) Mg/l ICP-MS In-house Method 0.020 <20 1.493
Bakir (Cu) mg/L ICP-MS In-house Method 0.002 <2 <0.002
Arsenik (As) Mg/l ICP-MS In-house Method 0.039 <10 5.843
Selenyum (Se) Mg/L ICP-MS In-house Method 0.136 <10 0.260
Kadmiyum Mg/L ICP-MS In-house Method 0.013 <5 <0.013
Antimon (Sb) g/l ICP-MS In-house Method 0.114 <5 <0.114
Civa (Hg) Mg/L ICP-MS In-house Method 0.022 <1 <0.022
Kursun (Pb) ug/L ICP-MS In-house Method 0.026 <10 0.198
*Bromat (BrO3) pg/L TS EN ISO 15061 0.877 <10 0.01
*Flortr (F) mg/L ISO 10304-1 0.004 <15 0.13
*Nitrat (NO3) mg/L 1SO 10304-1 0.0028 <50 2.72
*Nitrit (NO2) mg/L 1SO 10304-1 0.0061 <05 0.01
Tetrakloreten ve trikloreten pg/L EPA 8260B <10 Tespit Edilmedi
Toplam DDT Mg/l SM 6010B <01 Tespit Edilmedi
Dibromoklorometan pg/L In-house Method Tespit Edilmedi
Bromodilorometan ug/L In-house Method Tespit Edilmedi
Kloroform Mg/l In-house Method Tespit Edilmedi
Bromoform (CHBr3) ug/L SM 6010B Tespit Edilmedi
Toplam Trihalometanlar Mg/l EPA 8260B <100 Tespit Edilmedi
Vinil Klorar Mg/l EPA 8260B <05 Tespit Edilmedi
Diniconazole pg/L SM 6010B <0.1 Tespit Edilmedi
1-2 Dikloretan ug/L EPA 8260B <3 Tespit Edilmedi
1-Naphtol Hg/L SM 60108 <01 Tespit Edilmedi
Aldrin ug/L SM6010B <0.03 Tespit Edilmedi
Alfa-endosiilfan pg/L SM 60108 <0.1 Tespit Edilmedi
Alfa-HCH ug/L EPA 8081A <0.1 Tespit Edilmedi
Benzen Mg/l EPA 8260B <1 Tespit Edilmedi
Agiklamalar:

-Numune tarafimizca alinmamig olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun olarak kabul edilmistir.
-Bu rapordaki sonuglar ve gérisler yukarida belirtilen numune igin gegerlidir. Imzasiz raporlar gegersizdir.

-Bu raporun higbir boluma tek bagina veya ayri ayri kullanilamaz ve Antalya HSL'nun yazili izni olmadan gogaltilamaz.
-(*) Bu parametreler TURKAK tarafindan akredite edilmistir.

TKEDY: Tukedicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degigim yok.
kob(cfu) : Koloni olugturan birim (colony forming unit)

Adres: Soguksu Mah. Kazim Karabekir Cad. No:15 (Defterdarlik Yani) ANTALYA
Web adresi: http://www.antalyahsm.gov.tr
Tel: 0(242) 237 03 90-91 Faks: 0 (242) 237 04 10
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-Numune tarafimizca alinmamig olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun olarak kabul edilmistir.
-Bu rapordaki sonuglar ve gérusler yukarida belirtilen numune igin gegerlidir. imzasiz raporlar gegersizdir.

-Bu raporun higbir bélumi tek bagina veya ayri ayri kullanilamaz ve Antalya HSL'nun yazil izni olmadan gogaltilamaz.
~(*) Bu parametreler TURKAK tarafindan akredite edilmigtir.

Adres: Soguksu Mah. Kazim Karabekir Cad. No:15 (Defterdarlik Yani) ANTALYA

Web adresi: http://www.antalyahsm.gov.tr
Tel: 0(242) 237 03 90-91 Faks: 0 (242) 237 04 10

T.C. Sagik Bakanig ANALizZ RAPORU

Konu : IGME KULLANMA SUYU sayfaNo  :2/3

Protokol No : 158707 Tarih 22.01.2016
Kimyasal Parametreler . : ,
Beta- Endosiilfan ug/L EPA 8081A <0.1 Tespit Edilmedi
demeton (o+s) Mg/l SM 6010B <0.1 Tespit Edilmedi
Dieldrin ug/L SM 60108 <0.03 Tespit Edilmedi
Epikloridin ug/L EPA 8260B <0.1 Tespit Edilmedi
Gamma-HCH pa/L EPA 8081A <0.1 Tespit Edilmedi
HCB Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Heptachlor ug/L SM 6010B <0.03 Tespit Edilmedi
Heptachlor-exo-epoxide ug/L SM 6010B <0.03 Tespit Edilmedi
Parathion ethyl ug/L SM 6010B <0.1 Tespit Edilmedi
Parathion methyl ug/L SM 6010B <0.1 Tespit Edilmedi
Aldicarb Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Aldicarb-sulfane pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Aldicarb-sulfoxide ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Azinphos-ethyl ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Azinphos-methyl Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Carbaryl Mg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Carbofuran pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Carbofuran-3-hydroxy pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Chlorpyriphos-ethyl ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Diazinon Mg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Disulfoton Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Malathion ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Methamidophos Mg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Methiocarb pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Methomyl Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Oxamyl ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Propoxur Mg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Simazin Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Tebuconazole pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Quinolphos ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Penconozde ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Mononcrotphos pg/L In-house Method <01 Tespit Edilmedi
Toplam Pestisitler pg/L EPA 8081A <05 Tespit Edilmedi
Akrilamid ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Benzo (a) pyrene ug/L In-house Method <0.01 Tespit Edilmedi
Benzo (b) fluoranthene ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Benzo (ghi) perylene Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Benzo (k) fluoranthene Mg/L In-house Method <0.1 Tespit Ediimedi
indeno (1.2.3 cd) pyrene ug/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Mg/l In-house Method <0,1 Tespit Edilmedi
Mikrobiyolojik Parametreler :
*Koliform Bakteri cfu/100 mL| TS ENISO 9308-1 0 0
*Escherichia coli cfu/100 mL| TS ENISO 9308-1 0 0
Enterokok cfu/100 mL| TSENISO 7899-2 0 0
Agiklamalar:

TKEDY: Tukedicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degigim yok.
kob(cfu) : Koloni olugturan birim (colony forming unit)




ANTALYA HALK SAGLIGI MUDURLUGU
HALK SAGLIGI LABORATUVARI

T.C. Sagik Bakankg ANALIZ RAPORU _
Konu : ICME KULLANMA SUYU Sayfa No :3/3
Protokol No : 158707 Tarih 22.01.2016

Degerlendirme: | Analizi yapilan su numunesinin, bakilan parametreler agisindan "Insani Tiiketim Amagh Sular Hakkindaki
Yonetmelik" kriterlerine UYGUN oldugunu bildirir rapordur.

Kimya Yiik.Mih. Ali Thsan CENGIZ Uzm.Dr.Senay TUGLU ATAMAN Kimya Miih. Mevliit KARA
Raporlandirma Boliim Sorumlusu Mikrobiyoloii ve KliniL}iﬁkmbiycloji Uzmani Kimya Boliim Sorumlusu
Uz.Dr.H.Melek YALCINKAYA

Halk Saglig1 Lab. Sorumlusu

Agiklamalar:

-Numune tarafimizca alinmamig olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun olarak kabul edilmistir.
-Bu rapordaki sonuglar ve gérisler yukarida belirtilen numune igin gegerlidir. imzasiz raporlar gegersizdir.

-Bu raporun higbir b8lum tek bagina veya ayri ayri kullanilamaz ve Antalya HSL'nun yazil izni olmadan gogaltilamaz.
-(*) Bu parametreler TURKAK tarafindan akredite edilmisgtir.

TKEDY: Tikedicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degigim yok.
kob(cfu) : Koloni olugturan birim (colony forming unit)

Adres: Soguksu Mah. Kazim Karabekir Cad. No:15 (Defterdarlik Yani) ANTALYA
Web adresi: http://www.antalyahsm.gov.tr
Tel: 0(242) 237 03 90-91 Faks: 0 (242) 237 04 10
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