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ANTALYA

ILGI: 25.06.2012 tarih ve 120627-28 sayil1 yaziniz.

Ilgili yazimz geregince kurumumuza goénderilen numunenin

(Ieme - Kullanma Suyu) analizleri yapilmis olup, raporlari ekte sunulmustur.

Bilgilerinize Rica ederim.

Uzm.Dr. Murat OZDEMIR
Halk Saghg Miidiirii
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ANALIZ RAPORU

Sayi :B.10.1.HSK.4.07.38.00 (0) / 0 2

Konu : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi Sayfa No: 1/ 1
Protokol No : 2012-2346 02.07.2012
Numunenin Gelis Sebebi : KONTROL AMAGCLI

Numuneyi Génderen Kisi / Kurum / Kurulus : ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGU ANTALYA.

ilgili Yazi Tarih ve Sayisi :25.06.2012 / 120627-28

Numunenin Alindig! Adres - Yer ve Tarih : DOSEMEALTI-ANTALYA - 1.KISIM ATATURK BULVARI - 26.06.2012

Numunenin Sahibi : ORGANIZE SANAYIi BOLGE MUDURLUGU

Numunenin Adi - Cinsi - Markasi - Uretici Firma : 1 - igme - Kullanma Suyu - -

Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi - Miktari : Kurum Numune Kabi - - 1.5 L-500cc

Numunenin Uretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi D
Numune Parti - Seri No :
Tutanak / S6zlesme Tarih ve No - Muhiir Durumu i - -YOK

Makbuz / Dekont Tarih ve No : =0
Numunenin Laboratuvara Gelis Tarihi ve Saati :126.06.2012
Numunenin Durumu :
Analizin Baglama ve Bitis Tarihi :26.06.2012 - 29.06.2012
Analizler ‘Birimi Metot-Cihaz Tayin Limiti | Mevzuat Degeri Analiz Sonuglari
Mikrobiyolojik Parametreler
*Koliform Bakteri cfu/100 mL TS EN ISO 9308-1 0/100
*Escherichia coli cfu/100 mL TS EN ISO 9308-1 0/100
C.perfringens(Sulfit ind.spor.anaerop) cfu/50 mL TS 8019 EN 26461-2 0/50
‘Fiziksel ve Organoleptik Parametreler
Renk Duyusal TKEDY Uygun
Koku Duyusal TKEDY Uygun
Tat Duyusal TKEDY Uygun
Bulaniklik Duyusal TKEDY Uygun
Kimyasal Parametreler
pH TS 3263 ISO 10523 6,5-9,5 6,81
iletkenlik uS/cm TS 9748 EN 27888 <2500 840
Amonyum mg/L Spektrofotometrik <0,5 0,01
Toplam Sertlik (FR) Titrimetrik 43,9
*Altminyum pg/L ISO 11885 <200 <6,02
*Demir pg/L 1ISO 11885 <200 <7,01

Analizi yapilan su numunesinin, bakilan parametreler acisindan "insani Tiiketim Amagli Sular Hakkindaki Yénetmelik"

Degerlendirme | o rierine UYGUN oldugunu bildirir rapordur.

Newin KOCAK Mesut AGIR
Iin.Yzm,Biol

Aciklamalar:

-Numune tarafimizca alinmamig olup,Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun olarak kabul edilmistir.

-Bu rapordaki sonuglar ve gérisler yukarida belirtilen numune igin gegerlidir. Bu raporun higbir bélimu tek basina veya ayri ayri kullanilamaz ve Antalya HSK'nun yazili izni olmadan gogaltilamaz.
imzasiz ve muhursiiz raporlar gegersizdir.

* : Bu parametreler TURKAK tarafindan akredite edilmistir.

TKEDY : Tiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degigim yok.

kob (cfu) : Koloni olugturan birim (colony forming unit)

Adres: Soduksu Mah. Kazim Karabekir Cad. No: 15 (Defterdarlik Yani) ANTALYA
Tal - N {242\ 227 NR AN_Q1.Q72 Fake N 242\ 227 N4 1N




