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ANALIZ RAPORU ABYDLT
2025-8148-1
12-25
ilgi Yaz: Tarih ve Sayisi /
Numunenin Alindi Tarih/Saat 18.11.2025 /
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 18.11.2025 / 09:56
Protokol No / Numune Barkod No 2025-8148 -1 /5412434699
CSBYS No -
Rapor Sayfa Sayis i
Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGESI
Numunenin Alindif1 Adres /DOSEMEALTU/} NTALYA
Numune izleme Noktast
Numunenin Gelis Sebebi TAM ANALIZ *EK 1/ A}B,C'YE GORE KALINTI DAHIL
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alimig Neden 18.11.2025 -14:18 Denetim
Numune Grubu SU ANALIZLERI
Numunenin Cinsi / Adi /Markas: /Uret.Firma Adi ICME KULLANMA SUYU SEBEKEDEN -
Numunenin Ambalaj Sekli / Etiketi / Miktar Kurum Numune Kab: ETIKETSIZ 1Lx5-500cc
Numunenin Uret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri
Miihiir Durumu / Tutanak-Sézlesme Tarihi / No MUHURSUZ | 18.11.2025
Fatura Edilecek Kigi/Kurum/Kurulug ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGESI
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No -— 2025-11+18 00:00:00- 31106- 17.11.2025
Beyan. Tarih Say1 / ithal On izin Belge Tarih Say:
Numunenin Durumu Analize Uygun
Numune Bilgileri -
Analize Baglama/Bitig Tarihi 18.11.2025 14:34 12.12.2025 10:07
Raporlama Tarihi 03.12.2025
MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER
Cahsilan Analizler Birim Yidntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri kob/100mL & (22{523091370)8'1 0 0
*Escherichia coli kob/100mL L (31;522091370)84 0 0
*22°C de Toplam Koloni Sayimi kob/ImL | TS EN ISO 6222 (05.02.2002) 0 0
KIMYASAL ANALIZLER
Calisilan Analizler Birim Yintem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
Bulanmiklik ( Fiziksel) TKEDY Fiziksel TKEDY uygun
Koku(Fiziksel) TKEDY Fiziksel TKEDY uygun
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ANALIZ RAPORU ABO7S1-T
2025-8148-1
12-25
ilgi Yaz: Tarih ve Sayisi /
Numunenin Alindig1 Tarih/Saat 18.11.2025 /
Numunenin HSL'ye Gelig Tarihi/Saati 18.11.2025 / 09:56
Protokol No / Numune Barkod No 2025-8148 -1 /5412434699
CSBYS No —
Rapor Sayfa Sayist 7
KIMYASAL ANALIZLER
Cahgilan Analizler Birim Yintem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel) TKEDY Fiziksel TKEDY uygun
KIMYASAL ANALIZLER
Cahisilan Analizler Birim Yintem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
et TS EN ISO 10523:2013
*pH pH Birimi (01.04.2013) 45-9.5 7,08
*{letkenlik uS/em L 97?35552 223)5;8; 23 2500 755
Amonyum mg/L 13 EI\:OIISE)41;(;)01(;) 2000 0.01 0-05 Tespit Edilemedi
Selenyum pg/L Laboratuvar igi metot 0.1 10 0,26
Civa pg/L Laboratuvar igi metot 0.05 1 Tespit Edilemedi
*Bromat ug/lL = ”\(‘ 1'2‘34?25(?8;{ i 0.76 10 Tespit Edilemedi
*Nitrit mg/L 13BN (1055(_)05}2300142')': 2012 0.01 0.5 Tespit Edilemedi
- TS EN ISO 10304-1: 2012 R .
*Floriir mg/L (05.06.2012) 0.015 1.5 Tespit Edilemedi
. TS EN ISO 10304-1: 2012
*Nitrat mg/L (05.06.2012) 0.07 50 291
*jisatirmion ug/L St (231?0;7220924;)2 e 02 5 Tespit Bdilemedi
TS EN ISO 17294-2 :2023
Lisians ne/L (01.07.2024) 0.3 = 3%
T
*Arsenik ug/L i EN(IOSI(')O;QZ(;);; Lo 0.1 10 6,571
TS EN ISO 17294-2 :2023
Bor mg/L (01.07.2024) 0.001 1 0,034
. TS EN ISO 17294-2 :2023 . . .
*Kadmiyum ng/L (01.07.2024) 0.1 5 Tespit Edilemedi
. TS EN ISO 17294-2 :2023
*Nikel ng/L (01.07.2024) 0.1 20 0,815
TS EN ISO 17294-2 :2023
*Bakir mg/L (01.07.2024) 0.0001 2 0,0034
TS EN ISO 17294-2 :2023
*Kursun ug/L (01.07.2024) 0.1 10 0,363
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Rapor Sayfa Sayisi 7
KIMYASAL ANALIZLER
Calisilan Analizler Birim Yintem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
Siyaniir pg/L TS EN ISO 14403-2:2013 0-50 <5
KIMYASAL ANALIZLER
Cahgilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Demir pg/L Laboratuvar igi metot 5 200 38,345
Aliiminyum pg/L Laboratuvar igi metot 1 200 1,74
*Sodyum mg/L Laboratuvar igi metot 0.19 200 15,02
*Siilfat mg/L TSEN (10535(.)02)2300;42-)1: e 0.07 250 18,04
*Kloriir mg/L L EN(!OSS(_)OS’;‘OO&“ L2 0.07 250 17,17
Mangan r | TSENIOITEIIN o 50 0155
Organoklorlular
Calisilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Aldrin pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.01 0.03 Tespit Edilemedi
Dieldrin png/L Laboratuvar i¢i metot 0.01 0.03 Tespit Edilemedi
HCB pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Heptachlorepoksit(Endo) ug/L Laboratuvar igi metot 0.01 0.03 Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC) pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan) ng/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Heptachlor ug/L Laboratuvar i¢i metot 0.01 0.03 Tespit Edilemedi
Alfa-Endosiilfan pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Eﬁgﬂ;g;gﬁDDT’ pe=DIL. pp- pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.01 0.1 Tespit Edilemedi
Beta-Endosiilfan ug/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
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ANALIZ RAPORU AB-0791-T
2025-8148-1
12-25
flgi Yaz Tarih ve Sayisi /
Numunenin Alindig Tarih/Saat 18.11.2025 /
Numunenin HSL'ye Gelig Tarihi/Saati 18.11.2025 / 09:56
Protokol No / Numune Barkod No 2025-8148 -1 /5412434699
CSBYS No ---
Rapor Sayfa Sayisi T
Organofosforlular
Calisilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Disulfoton pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Malathion pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Methamidophos ug/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Diazinon pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Ethion ug/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Parathion-ethyl ng/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Parathion-methyl pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Demethon(O+S) pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Herbisitler
Calisilan Analizler Birim Yéntem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Simazin ng/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Atrazin pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Fungusitler
Caligilan Analizler Birim Yintem Tayin Limiti (LQQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Metalaxyl pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Tebuconazole pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Diniconazole pg/l Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Fungusitler
Cahsilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
*Toplam Pestisit pg/L Laboratuvar igi metot 0.5 Tespit Edilemedi
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CSBYS No -—
Rapor Sayfa Sayisi 7
Karbamatlar
Calisilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Carbaryl ug/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy ug/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Carbofuran pe/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Methomyl pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Methiocarb pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfone pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Propoxur pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0,1 Tespit Edilemedi
Oxamyl ug/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide ug/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Aldicarb pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
1-Naphtol pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
Cahsilan Analizler Birim Yintem Tayin Limiti (LOP) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Benzo (b) fluoranthene pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Benzo (k) fluoranthene pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Toplam PAH pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
indeno (1.2.3 -cd) pyrene pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Benzo (ghi) perylene pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Benzo (a) pyrene pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.008 0.01 Tespit Edilemedi
Ugucu Organik Bilesikler
Calisilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Toplam Trihalometanlar pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.1 100 Tespit Edilemedi
Bromodiklorometan ng/L Laboratuvar i¢i metot 0.1 Tespit Edilemedi
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ANALIZ RAPORU AB-BI-T
2025-8148-1
12-25
flgi Yaz: Tarih ve Sayisi /
Numunenin Alindigi Tarih/Saat 18.11.2025 /
Numunenin HSL'ye Gelig Tarihi/Saati 18.11.2025 [ 09:56
Protokol No / Numune Barkod No 2025-8148 -1 /5412434699
CSBYS No --
Rapor Sayfa Sayist 7
Ugucu Organik Bilesikler
Calisilan Analizler Birim Yintem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
Kloroform ng/L Laboratuvar i¢i metot 0.1 Tespit Edilemedi
1,2 - Dikloretan pg/L Laboratuvar igi metot 0.3 3 Tespit Edilemedi
Bromoform png/L Laboratuvar igi metot 0.1 Tespit Edilemedi
Tetrakloreten ve trikloreten png/L Laboratuvar i¢i metot 1 10 Tespit Edilemedi
Benzen pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.1 1 Tespit Edilemedi
Dibromoklorometan pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.1 Tespit Edilemedi
Monomer Bilesikler
Calisilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Akrilamid pg/L Laboratuvar igi metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
Vinil Kloriir pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.1 0.5 Tespit Edilemedi
Epikloridin pg/L Laboratuvar i¢i metot 0.04 0.1 Tespit Edilemedi
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Sonuglar galigilan analizler yoniinden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayth Resmi Gazete'dg

Degerlendirme:: Hakkinda Y 6netmeligi'ne gore uygundur.

yayimlanan Insani Tiiketim Amagh Sular

Agiklamalar:

- Sonuglar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Insani Titketim Amagh Sular Hakkinda Y&netmelifiine gore degerlel
- Koyu renkte yazilmig olan analiz sonuglan ilgili mevzuat limitleri digindadur.

- Numune miigteri tarafindan saglanmig olup 8lgiim belirsizliginde numune almadan kaynaklanan katki dihil edilmemig ve numune alindif g
SAGLIGI LABORATUVARI Miisteri Bilgilendirme Talimatina uygun olarak kabul edilmigtir.
-Ozel istek amagh analizlerde, miigteri tarafindan belirtilen bilgiler esas alinarak analize alinmg ve ilgili yénetmelige gore uygunluk degerleng
- Laboratuvanmuzin personeli haricinde yiiriitillen numune ahmlannda, analiz yapilan numunede; numune alimindan laboratuvarimiza teslimy
parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alinms K
edilmez.

SAGLIGI LABORATUVARInm izni olmadan gogaltlamaz, imzasiz raporlar gegersizdir.

- Ozel istek numune analiz raporlan adli ve idari islemlerde ve reklam amagh kullanilamaz.

- Genisletilmis dlgiim belirsizlikleri milgteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kildig durumlarda belirtilir.
- Deney laboratuvan olarak faaliyet gdsteren Antalya Halk Saglig: Laboratuvar, TURKAK 'tan AB-0791-T ile TS EN ISO/IEC 17025 /2017 §
Laboratuvan accredited by TURKAK under registration number AB-0791-T for TS EN ISO/IEC 17025 /2017 as test laboratory

-Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarnmm tammirli konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma
ile karsilikh tamima anlagmas) imzalamigtir. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accred
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

- Deney ve /veya blgiim sonuglan, genisletilmis 8l¢lim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlan bu sertifikanin tamamlayic1 kismi o

- Laboratuvar, bu raporu, miisterinin izni olmadan iigiincii sahislara gosteremez ve gogaltamaz.
- Numune ile ilgili bilgiler miisteri tarafindan saglanmigtir.

mevzuata gére degerlendirilerek raporlanir.

- TKEDY: Tiiketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal degigim yok.

- kob (cfu): Koloni olugturan birim (colony forming unit)

- NOT.Hidrojen peroksit,biguanide ve serbest klor dl¢iimleri havuz mahallinde yapilir.
- '* {le igaretli deneyler akreditasyon kapsanundadir.

- The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the followiny

- Uygunluk degierlendirmesi yapildiginda, 8l¢iim belirsizligi defieri Paylagilan Risk Kuralina gore degerlendirilir ve sonuglar given dizeyi vq

ndirilmektedir
ekliyle deneye tabi tutulmugtur. ANTALYA HALK
lirmesi yapilmagtir.

Ine kadar olan prosediirlerin ve bakilmasi istenen grup ve
pbul edilir ve hatah alinan numunelerden mesuliyet kabul

- Bu rapordaki sonuglar ve gorigler yukanda belirtilen numune ve deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Bu raporun higbir bilimi tek baging veya kismen kullanilamaz ve ANTALYA HALK

ttandardina gore akredite edilmigtir. Antalya Halk Saghg

e Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC)
itation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the

jan takip eden sayfalarda verilmigtir.
@ pages which are part of this report.

6lgiim belirsizligi degerlendirilmeden oldugu gibi

Su Mikrobiyoloji Laboratuvan Su Kimya Laboratuvan

Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu

Laboratuvar Sorumlusu

ERTUGRUL ORHAN ADEM ARSLAN Uzm. Dr.KEVSER ERDOGAN
Biyolog Kimyager Halk Saghg Uzman
03.12.2025 03.12.2025 03.12.2025
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