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Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU
Numunenin Alindigs Adres SEBEKE/DOSEMEALTI/ANTALYA
Numune izleme Noktas —
OZEL ISTEK ANALIZLER [*i¢me- Kullanma Sulari (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Antim Var)

‘Numunenin Gelis Sebebi

Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alinis Neden

06.08.2020 -15:18

Kontrol

Numune Grubu

SU ANALIZLERI

Humunenin Cinsi / Adi /Markas1 /Uret.Firma Adi

iCME KULLANMA SUYU

‘Numunenin Ambalaj Sekli / Etiketi / Miktan

Kurum Numune Kabi

ETIKETSIZ

?Numunenin Uret.Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri

%Mﬁhﬁr Durumu / Tutanak-Sézlesme Tarihi

/ No

MUHURLU | 06.08.2020

J‘atura Edilecek Kisi/Kurum/Kurulus

ANTALYA ORGANIZE SANAY{ BOLGE MUDURLUGU

'14akbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No

06.08.2020- DF/ 337120

iE;eyan. Tarih Say1 / ithal On lzin Belge Tari

h Sayi

‘
{ INumunenin Durumu

Analize Uygun l

=

i Numune Bilgileri

]
|
L
b
i
I

snalize Baglama/Bitis Tarihi

06.08.2020 15:28

11.08.2020 10:57

s
L
|
‘

1aporlama Tarihi

11.08.2020 00:00

MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER

Mevzuat Limiti

Analiz Sonucu

B Cahlisilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ)

;iEschel'ichia coli kob/100mL TS EN [SO 9308-1 0 0

ii;'él(oliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 0 0

i";Enterokok / Fekal Streptococ kob/100mL TS EN SO 7899-2 0 0

N KIMYASAL ANALIZLER

l Caligilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu

“oplam Sertlik mg/L TITRIMETRIK 40,5
CaCO3 ~

_'“-'iletkenlik pS/cm TS 9748 EN 27888 2500 775

—.»'.,\liiminyum ug/L Laboratuvar i¢i metot 0,533 200 5,526

Bemir pg/L Laboratuvar i¢i metot 200 8,303

_;-;Nitrit mg/L TSEN ISO 10304-1 0,014 0,5 0,016
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E KIMYASAL ANALIZLER

Cahgsilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
“pH pH Birimi TS EN ISO 10523 6,5-9,5 6,86
Renk (Fiziksel) Fiziksel TKEDY uygun
Bulaniklik ( Fiziksel) Fiziksel TKEDY uygun
J{oku(Fiziksel) Fiziksel TKEDY uygun
, : Tespit
Amonyum mg/L TS EN ISO 14911 0,06 0.5 Edilemedi
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Sonuglar ¢ahigilan analizler yéniinden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan insani Tiiketim Amagh Sular

Degerlendirme : Hakkinda Y 6netmeligi'ne gore uygundur.

Agiklamalar:

-Sonuglar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan insani Titketim Amagh Sular Hakkinda Yonctmeligine gore degerlendirilmektedir,

- Koyu renkte yazilmig olan analiz sonuglan ilgili mevzuat limitleri digindadir,

-‘Numunc miigteri tarafindan saglanmus olup dlgiim belirsizliginde numunc almadan kaynaklanan katki déhil edilmemis ve numune alindigy sckliyle dencye tabi tutulmugtur. ANTALYA HALK
CAGLIGI LABORATUVARI Miisteri Bilgilendirme Talimatina uygun olarak kabul edilmiytir.

-Dzel istck amagh analizlerde, miigteri tarafindan belirtilen bilgiler csas alamarak analize alinmug ve ilgili yonctmeligi gore uygunluk degerlendirmesi yapilmugtir.

- Laboratuvarimizin personeli haricinde yiriitilen numune alimlarinda, analiz yapilan numuncde; numunc alimindan laboratuvarimiza teslimine kadar olan proscdiirlerin ve bakilmasi istenen grup ve
parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuncler metoduna uygun alinnus kabul cdilir ve hatali alinan numunelerden mesuliyct kabul
edilmez.

--Bu rapordaki sonuglar ve goriisler yukarida belirtilen numune ve deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Bu raporun higbir boliimii tek bagina veya kismen kutlanmilamaz ve ANTALYA HALK
SAGLIGI LABORATUVARInm izni olmadan ¢ogaltilamaz. imzasiz raporlar gegersizdir.

-Ozel istek numune analiz raporlari adli ve idari islemlerde ve reklam amach kullanilamaz.

-'Genisletilmis lgiim belirsizlikleri misteri talebi veya yasal mevzuatiar zorunlu kildigi durumiarda belirtilir.

- Deney laboratuvari olarak faaliyet gosteren ANTALYA Halk Saghg Laboratuvan TURKAK'tan AB-0791-T ile TS EN ISO/IEC 17025 /2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlanmn Yeterliligi
ivin genel sartlar standardina gore akredite edilmistir.

- Tirk Akreditasyon Kurumu ( TURKAK ) deney raporlarinin tanimirhgr konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile ok tarath anlagin . Uluslararas) Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ite
kargihkli tantima anlagmast imzalamistr.

- Laboratuvar, bu raporu. miisterinin izni olmadan iigiincii sahislara gésteremez ve gogaltamaz.

- Numune ile ilgili bilgiler miisteri tarafindan saglannustir.

-Uygunluk degerlendirmesi yapildiginda, dlgiim belirsizligi de@eri Paylasilan Risk Kuralina gore degerlendirilir ve sonuglar giiven diizeyi ve Olgiim belirsizligi degerlendirilmeden oldugu gibi
raevzuata gore degerlendirilerek raporlanir.

-* TKEDY: Tiiketicilerce kabul cdilebilir veya herhangi bir anormal degisim yok.

- kob (cfu): Koloni olugturan birim (colony forming unit)

- NOT Hidrojen peroksit.biguanide ve serbest klor 6lglimlcri havuz mahallinde yapihr.

- " le isarctli deneyler akreditasyon kapsamindadir.

Su Kimya Laboratuvari Su Mikrobiyoloji Laboratuvar

; Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu Laboratuvar Sorumlusu

CAN SINANMIS SENAY TUGLU ATAMAN Uzm. Dr. FAZILA ATAKAN ERKAL
( ] Kimyager Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmani Biyokimya Uzmant

‘ ’ 11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020
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