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7O e B ANALIZ RAPORU
Konu . Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi
Protakol No : 2014-10824
Numunenin Gelig Sebebi : KONTROL IZLEME

Numuneyi Génderen Kisi / Kurum / Kurulug
Numunenin Alindifii Adres - Yer ve Tarih
Numunenin Sahibi

Numunenin Ad - Ginsi - Markasi - Uretici Firma
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi - Miktar
ilgili Yazi Tarih ve Sayis!

: 24.12.2014/16297

- ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGU ANTALYA.

- DOSEMEALT!/ ANTALYA - SEBEKEDEN - 24.12.2014

- ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU(ANTALYA)

: 1 igme - Kullanma Suyu

- Kurum Numune Kabi - - 1.5LT-500C

Numunenin Uretim ve Son Kullanma Tarihi

@

TURKAR
)

Test
75 EN ISO/IEC 17025

SayfaNo: 1/1

30.12.2014 [ U |

Numune Parti - Seri No ; Tutanak Sézlesme Tarih ve No Mahir Durumu YOK

Makbuz / Dekont Tarih ve No . 0 Numunenin Durumu :

Analizin Baglama ve Bitis Tarihi  : 24.12.2014 - 29.12.2014 Numunenin Laboratuvara Gelig Tarihi :24.12.2014

Analizler [ Birimi | Metot-Cihaz [ Tayin Limiti | Mevzuat Degeri [ Analiz Sonuglari

Mikrobiyolojik Parametreler ‘
*Koliform Bakteri cfu/100 mL TS EN 1SO 9308-1 0 0
*Escherichia coli cfu/100 mL TS EN ISO 9308-1 0 0
C.perfringens(Salfit ind.spor.anaerop) cfuf50 mL TS 8019 EN 26461-2 0 0

Fiziksel ve Organoleptik Parametreler
Renk Duyusal TKEDY Uygun
Koku Duyusal TKEDY Uygun
Tat Duyusal TKEDY Uygun
Bulanikhik Duyusal TKEDY Uygun

Kimyasal Parametreler
pH TS 3263 ISO 105623 65-95 6,98
letkenlik pSicm TS 9748 EN 27888 <2500 760
Amonyum mag/L Spektrofotometrik <0,5 <0,06
*Nitrit mg/L 1SO 10304-1 <0,5 0,01
Toplam Sertlik (FR) Titrimetrik 39
Aliminyum pg/L 1ISO 11885 <200 6,98
Demir ug/l 1ISO 11885 <200 <7,01

Degerlendirme

krilerlgrine UYGUN oldugu

Analizi yapilan su numunesinin, bakilan parametreler agisindan

nu bildirir rapordur. , \

"Tnsani Tuketim Amacl Sular Hakkindaki Yonetmelik”

Agiklamalar:

Kimya.Y

fyc
il orumiusu Raporlg

olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimatr'na uygun olarak kabul edilmigtir.

idir. imzasiz ve raporlar gegersizdir.

- Bu rapordaki sonuglar ve gorugler yukanda belirtilen

igin gag
- Bu raperun hicbir bolimi tek bagina veya ayn ayn kullamlamaz ve Antalya HSK'nun yazili izni olmadan gugaltlamaz.
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Form No: F108/ AHSL /00

TKEDY

Adres: Soguksu Mah Kazim Karabekir Cad. No: 15 (Defterdariik Yan) ANTALYA
Web adresi: htlp:/iwww.antalyahsm.gov.t
Tel: 0 (242) 237 03 90-91-92 Faks 0 (242) 2370410

_Ali insan CENGIZ

Bolum Sorumlusu

: Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal dedigim yok.
kob [cfu) : Koloni olugturan bifim (caleny forming unit)




