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Miidiirligiimiiz Halk Sagligi Laboratuvarmma géndermis oldugunuz numunelerin analizleri

yapilmig olup, sonuglari yazimiz ekinde sunulmustur.
Bilgilerinize rica ederim.
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Antalya Halk Saghgi Midirligu
Antalya Halk Saghg Laboratuvari

SAALIK BaKANLITH

Torkape Mo Saniex ANALIZ RAPORU
Konu : ICME KULLANMA SUYU Sayfa No 113
Protokol No : 101620 Tarih 29.01.2015
Numunenin Gelig Sebebi . DENETIM IZLEMESI

Numuneyi Génderen Kurum/Kurulug/Kisi ORGANIZE SANAY| BOLGE MUDURLUGU(ANTALYA)
Numunenin Alindigi Adres - Yer ve Tarih  © SEBEKEDEN

Numunenin Sahibi . ORGANIZE SANAY| BOLGE MUDURLUGU(ANTALYA) ORGANIZE SANAY| BOLGE

Numunenin Adi-Cinsi-Markas|-Uretici Firma Kurum Numune Kabi

Numunenin Gelis $ekli ve Etiketi - Miktar 1.51.x2-1Lx2-500cc

iigi Yazi Tarih ve Sayisi - 20.01.2015 - 16442 Numunenin Uretim Tarihi ve Son Kullanma Tar. - ]

Numune Parti -Seri No. . Tutanak/Sézlegme Tarih ve No. -Mihdr Durumu: - Muhirsiz
Makbuz / Dekont Tarih ve No. : Numunenin Durumu : Uygun

Analizin Baglama ve Bitig Tarihi . 20.01.2015 Numunenin Laboratuvara Gelig Tarihi : 20.01.2015
Anaiizler Birim Metod/Cihaz Tayin Limiti Mevzuat Degeri | Analiz Sonuglari
Kimyasal Parametreler

Aliminyum (Al) pg/L ICP-MS In-house Method <200 12.56
Antimon (Sb) pg/L ICP-MS In-house Methad <5 <0.114
Arsenik (As) pa/L ICP-MS In-house Methed <10 6.16
Bakir (Cu) mg/L ICP-MS In-house Method <2 0.003

Bor (B) mg/L ICP-MS In-house Method <1 0.11

Civa (Ha) Mg/l ICP-MS In-house Method <1 0.04
Demir (Fe) po/L ICP-MS In-house Method 4,44
Kadmiyum pa/L IGP-MS In-hcuse Method <5 0.01
Krom (Cr) pgfL ICP-MS In-house Method < 50 0.57
Kursun (Pb) uaiL ICP-MS In-house Method <10 0.12

Nikel (Ni) ug/L ICP-MS In-house Methcd <20 1.10
Selenyum (Se) pa/L |CP-MS In-house Method <10 0.25
*Bromat (BrO3) ug/L TS EN ISO 15061 <10 0.01
*Florr (F) ma/L 1SO 10304-1 <15 017
*Nitrat (NO3) mg/L SO 10304-1 <50 3.07
*Nitrit (NO2) mg/L 150 10304-1 <0.05 0.01

1-2 Dikloretan ya/L EPA 8260B <3 Tespit Edilmedi
1-Naphtol pgll SM 60108 Tespit Edilmedi
Aldrin ug/L SM 60108 <0.03 Tespit Edilmedi
Alfa-endosiilfan Mg/l SM 80108 <0.1 Tespit Edilmedi
Alfa-HCH ug/L EPA 80B1A <01 Tespit Edilmedi
Benzen ualL EPA 8260B <1 Tespit Edilmedi
Beta- Endostifan Mg/l EPA 8081A <0.1 Tespit Edilmedi
derm. .ton (0+5) pg/L SM 60108 <0.1 Tespit Edilmedi
Dieldrin pa/L SM 60108 <0.03 Tespit Edilmedi
Diniconazole ug/L SM 60108 <0.1 Tespit Edilmedi
Epikloridin ug/l EPA 82608 <0.1 Tespit Edilmedi
Gamma-HCH (Lindan) pgiL EPA 8081A <0.1 Tespit Edilmedi
HCB Mo/l In-house Method <01 Tespit Ediimedi
Heptachlor pa/L SM 60108 <0.03 Tespit Edilmedi
Heptachlor-exo-epoxide pg/L SM€010B <0.03 Tespit Edilmedi
Parathion ethyl ua/L SM 60108 Tespit Edilmedi
parathion methyl ug/L SM 80108 <0.1 Tespit Edilmedi
Tetrakloreten ve trikloreten ua/L EPA 8260B <10 Tespit Edilmedi
Agiklamalar:

“Numune tarafimizea alinmig olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'ra uygun olarak kabul edilmisgtir

.Bu rapordaki senuglar ve gorugler yukarida belirtilen numung igin gegerlidir. Imzasiz va miharsiz raporlar gegersizdir, R " . -
B fo0ruN higbir b3UmU tek bagina veya ayn ayr wullamlamaz ve Antalya HSK'nun yazih izni elmadan gogaltilamaz TKEDY: T':(k?quxlerce kabt.:'gdllebmr vefherl'!ang; bir snormal degisim yok.
-{*}) Bu parametreler TURKAK tarafindan akredite edilmigtic kob{cfu) : Koloni olugturan binim (coleny ferming unit)

Adres: Scduksu Mah. Kazim Karabekir Cad. No:15 (Defterdarlik Yani) ANTALYA
Web adresi: http:7/Avww.antalyahdm.gov.tr

Form No: F108/AHSL/00




Antalya Halk Saghg Miidirligi
Antalya Halk Saghgi Laboratuvan

ANALIZ RAPORU

Konu : ICME KULLANMA SUYU Sayfa No :2/3

Protokol No : 101620 Tarih 29.01.2015
Kimyasal Parametreler
Toplam DDT (op-DDT.pp-DDT.pp-DDD. pp-DDE) pa/L SM6010B <01 Tespit Edilmedi
Toplam Pestisitler pg/L EPA BO81A <0.5 Tespit Edilmedi
Toplam Trihalometanlar pa/L EPA 82608 <100 Tespit Edilmedi
Vinil Klorir ugiL EPA 82608 <05 Tespit Edilmedi
Akrilamid uaiL In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Aldicarb pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Aldicarb-sulfane pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Aldicarb-sulfoxide pa/L In-house Methed <0.1 Tespit Edilmedi
Azinphos-ethyl pa/L In-house Method <01 Tespit Edilmedi
Azinphos-methyl pa/L In-house Method <01 Tespit Edilmedi
Benzo (a) pyrene ua/L In-house Method <0.01 Tespit Edilmedi
Benzo (b) fluoranthene ug/L In-house Method <01 Tespit Edilmedi
Benzo (ghi) perylene ugfL In-house Method <01 Tespit Edilmedi
Benzo (k) fluoranthene pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Carbaryl M/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Carbofuran pa/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Carbofuran-3-hydroxy pg/L In-house Methad <0.1 Tespit Edilmedi
Chlorpyriphos-ethyl pg/L In-house Methad <01 Tespit Edilmedi
Diazinon pg/L In-house Methed <01 Tespit Edilmedi
Disulfoton Mg/l In-house Method <01 Tespit Edilmedi
Indeno (1.2.3 cd) pyrene pa/L In-hcuse Method <01 Tespit Edilmedi
Malathion ug/L In-house Method <01 Tespit Edilmedi
Methamidophos pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Methiocarb pafL In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Methomyl pg/il In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Oxamyl Mg/l In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Mg/l In-house Method <0,1 Tespit Edilmedi
Propoxur pg/L In-house Methad <0.1 Tespit Edilmedi
Simazin pg/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Tebuconazole pa/L In-house Method <0.1 Tespit Edilmedi
Siyanur Mg/l Spektrofotometrik <50 <5
Mikrobiyolojik Parametreler
*Koliform Bakteri kob/100mL| TS ENISO 8308-1 0 0
Fekal Koliform kob/250mL | TS ENISO 9308-1 0
Enterokok kob/100 mL| TS ENISOC 789¢-2 0
Agiklamalar:

-Numune tarafimizca alinmig olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun olarak kabul edilmigtir.

-Bu rapordaki sonuglar ve gorugler yukanda belirtilen numune igin gegerlidir. Imzasiz ve muhdrsuz raporiar gegersizdir.
-Bu raporun higbir bolumd tek bagina veya eyn ayn kullanilamaz ve Antalya HSK'nun yazih izni cimadan gedaltilamaz

+(") Bu parametreler TURKAK tarafindan akredite edilmigtir

TKEDY: Tukedicilerce kebul edilebilir ve herhangi bir anormal dedigim yok
kob{cfu) : Koloni olugturan birim (coleny ferming unit)

Adres: Soguksu Mah. Kazim Karabekir Cad. No:15 (Defterdarlik Yani) ANTALYA

Form No: F108/AHSL/C0

Web adresi: http:7//www.antalyahdm.gov.tr




Antalya Halk Saghg Miidurligi
Antalya Halk Saghg: Laboratuvar

T.C. SAGLE BACANLIGE

Turkien Halk Saghg ANALlZ RAPORU

AuTumu

Konu : ICME KULLANMA SUYU Sayfa No :3/3
Protokol No : 101620 Tarih 29.01.2015

Degerlendirme: | Analizi yapilan su numunesinin, bakilan parametreler agisindan "insani Tiiketim Amacgh Sular Hakkindaki
Ynetmelik" kriterlerine UYGUN oldugunu bildirir rapordur.

Kimya Miih. RA
Kimya umlusu

Agiklamalar:
-Numune tarafimizca alinmig olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun clarak kabul edilmigtic

-Bu rapardaki sonuglar ve gérusler yukanda belirtilen numune igin gegerlidir. Imzasiz ve munGrsuz raporlar gegersizdir. e . .
-Bu raporun higbir belumd tek bagina veya ayri ayr kullanilamaz ve Antalya HSK'nun yaz!!i izni olmadan gogaitilamaz TKEDY: Tukedicilerce kabul.e_dnebllllr Vef"'e'f‘_a"g' bir anormal dedigim yok.
-(*) Bu parametreler TURKAK tarafinden akredite edilmistir. kob(cfu) - Koleni olugturan birim (colony forming unit)

Adres: Scguksu Mah. Kazim Karabekir Cad. No:15 (Defterdariik Yani) ANTALYA
Web adresi: http:7/Awww.antalyahdm.gov.tr

Form No: F108/AHSL/00




